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	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«18» декабря 2024 г.
	№ 607-п

	гп Северо-Енисейский


Об обеспечении надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Северо-Енисейского района

В целях обеспечении надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Северо-Енисейского района, создания условий для круглогодичного забора воды из них, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2022 № 1479, с учетом предложений рабочей группы по вопросам организации пожарного водоснабжения на территории Северо-Енисейского района, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Северо-Енисейского района (далее - Порядок), согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Администрации Северо-Енисейского района, руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или ином праве источники наружного противопожарного водоснабжения руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава  Северо-Енисейского района


                                 А.Н. Рябцев
Приложение к постановлению
 администрации Северо-Енисейского района
 от 18.12.2024  № 607-п
Порядок обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Северо-Енисейского района
1. Общие положения

1.1. Порядок обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Северо-Енисейского района (далее ( Порядок) разработан в целях создания условий для круглогодичного забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения.
1.2. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления,  юридическими лицами независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности, индивидуальными предпринимателями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или ином праве источники наружного противопожарного водоснабжения, и подразделением Государственной противопожарной службы  (далее - пожарная охрана) и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Северо-Енисейского района.

1.3. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);

2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) пожарные резервуары.

1.4. Источники наружного противопожарного водоснабжения предназначены только в целях пожаротушения.
1.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в сфере пожарной безопасности влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Взаимодействие администрации Северо-Енисейского района с юридическими лицами, индивидуальные предпринимателями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или ином праве источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделением пожарной охраны в сфере содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения могут регламентироваться соглашениями о взаимодействии и (или) договорами (при необходимости).
2. Содержание и эксплуатация
источников наружного противопожарного водоснабжения

2.1.Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения обеспечивается  в соответствии с требованиями Федеральных законов от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 25.11. 2010 № 522-ст), ГОСТ Р12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст). 

2.2.Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения - это комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

1) эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормативными документами;

2) финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

3) возможность беспрепятственного доступа (подъезда) сил и средств всех видов пожарной охраны, осуществляющих тушение пожаров;

4) доступ и содействие должностным лицам пожарной охраны при             осуществлении ими служебных обязанностей по проверке источников противопожарного водоснабжения. Для координации действий в вопросах противопожарного водоснабжения возможно заключение соглашений о  взаимодействии и (или) договоров с подразделениями пожарной охраны.

5) проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в любое время года, не реже 2-х раз в год (осенью и весной);

6) установку соответствующих указателей источников наружного противопожарного водоснабжения согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

7) наружное освещение указателей о направлении движения в темное время суток для быстрого нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

8) регулярную очистку мест размещения источников наружного противопожарного водоснабжения от мусора, снега и наледи;

9) проведение мероприятий по подготовке к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

10) немедленное уведомление администрации Северо-Енисейского района по телефону 8(39160) 21-0-62, единой дежурно-диспетчерской службы Северо-Енисейского района по телефону 112 и подразделений пожарной охраны по телефону 101 о невозможности использования источника наружного противопожарного водоснабжения из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источника наружного противопожарного водоснабжения.
2.3. Для обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения администрация Северо-Енисейского района, юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или ином праве источники наружного противопожарного водоснабжения принимают следующие меры:

1) назначают лиц, ответственных за технически исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения с указанием конкретных должностных обязанностей;

2) разрабатывают графики и регламенты технического обслуживания                 источников наружного противопожарного водоснабжения;

3) запрещают использование источников наружного противопожарного водоснабжения для хозяйственных и иных целей;

4) организуют утепление крышек колодцев пожарных гидрантов, утепление горловин пожарных водоемов, а также постоянную очистку их от снега и льда в зимнее время;

5) обеспечивают надлежащее содержание подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения, не допуская парковку автотранспорта, установку сооружений и складирование материалов вблизи них;

6) не реже двух раз в год, весной (апрель - май) и осенью (сентябрь -         октябрь), проводят ревизию на наличие указателей, проверку работоспособности пожарных гидрантов, пожарных водоемов и иных водоисточников; 
7) при выявлении неисправности источников наружного противопожарного водоснабжения незамедлительно информируют подразделение пожарной охраны, администрацию Северо-Енисейского района. Принимают меры по устранению выявленных нарушений в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

8) обеспечивают пропуск и беспрепятственное использование источников наружного противопожарного водоснабжения для обеспечения пожаротушения   и проведения аварийно-спасательных работ на территории Северо-Енисейского района;

9) в течение суток обеспечивают заполнение пожарных водоемов (пожарных резервуаров) водой после их использования.

2.4. При проведении ремонта временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток. Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделения пожарной охраны. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, в течение суток с момента обнаружения неисправности.

Ремонт пожарного гидранта должен быть произведен незамедлительно. При технической сложности ремонта пожарного гидранта - не более одного месяца с момента обнаружения неисправности.

2.5. При более длительных сроках ремонта организации, индивидуальные предпринимателями, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано подразделение пожарной охраны, администрация Северо-Енисейского района.  

 2.6. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников наружного противопожарного водоснабжения, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

2.7.Технические характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

3.Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и 
эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения осуществляется за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения. 
3.2. Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района. 
